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Sissejuhatus  

Seoses uue EL 2021+ perioodi algusega koostatakse Eesti veemajanduse valdkonna üleriigilise 

veemajandustaristu hetkeseisu hinnang ning tulevikuinvesteeringuid kaardistav investeeringute 

kava.  

Vastavalt lähteülesandele, on käesoleval uuringul sätestatud kolm põhilist eesmärki:  

1. Üleriigilise veemajandustaristu (joogivee- ja reoveesektori) hetkeseisu ning 

tulevikuinvesteeringute vajaduse kindlaks määramine, et täita asulareovee puhastamise 

direktiivi ja joogivee direktiivi nõudeid.  

2. Hinnata Eesti reoveekogumisalade (RKA) hetkeseisu ja vastavust asulareovee 

puhastamise direktiivi (91/271/EMÜ), joogivee direktiivi (98/83/EC) ja joogivee 

direktiivi muutmise eelnõu nõuetele.  

3. Tutvustada võimalike riiklike rahastamisallikaid investeeringute teostamiseks.  

Kokkuvõtvalt annab käesolev töö ülevaate vajalikest lühi- ja pikaajalistest investeeringutest 

järgmiseks perioodiks joogivee- ja reoveesektorite lõikes, veemajandustaristu hetkeseisust ning 

võimalikest riiklikest rahastamisallikatest.  
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1. Riiklike investeeringute vajaduste kindlaks määramine 

Investeeringute vajaduse kindlaks määramiseks töötati läbi kõik Eesti ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni (ÜVK) arengukavad, millest eristati veemajanduse arendamiseks 

vajalikud/olulised lühi- ja pikaajalised investeeringud. Informatsiooni koguti nii kehtivatest kui 

ka kehtetutest arengukavadest. Lisaks arvestati Konsultandile teadaolevate 

teostamisel/teostatud investeeringute maksumustega, mis arvutati maha arengukavades 

planeeritud investeeringutest.  

Käesoleva töö raames oluliste investeeringute all mõeldakse täpsemalt neid investeeringuid, 

mis on vajalikud RKA asulareovee puhastamise ja joogivee direktiivi nõuetele vastavusele 

viimiseks või olemasoleva vastavuse säilitamiseks. Töö koostamisel eeldati, et kõik ÜVK 

arengukavades esitatud lühiajalised (kuni 4 aastat) joogi- ja reoveetaristu investeeringud 

ühiskanalisatsiooni- ja sademeveesüsteemide jaoks on direktiivide mõistes olulised. 

Ühisveevärgi investeeringutest eristati tuletõrjevee süsteemide rajamiseks planeeritud 

investeeringuid, kuna neid ei loeta direktiivi mõistes olulisteks investeeringuteks. 

Sademeveerajatiste investeeringud kajastati eraldi, kuna need on lisaks asulareovee 

puhastamise direktiivile seotud ka kliimamuutuste meetmetega. Pikaajaliste investeeringute (5-

12 aastat) hindamisel kasutati põhivara amortiseeritusel põhinevat mudelit. Mudelis kasutati 

vee-ettevõtete andmeid, mida koguti 2016. aastal teostatud EVELi uuringu raames 

(Jätkusuutliku vee-ettevõtluse strateegia väljatöötamine).  

Vastavalt mudelile arvutati välja eraldi vee- ja kanalisatsiooni sektori kaupa üle 2000 ie ja alla 

2000 ie reoveekogumisalade keskmised asendusinvesteeringute maksumused aastas ühe ie 

kohta. Amortisatsiooniperioodiks määrati seadmetele 25 aastat ja torustikele 40 aastat. 

Korrutades saadud väärtused RKA reostuskoormusega, leiti eraldi vee- ja kanalisatsiooni 

sektori jaoks vajalike investeeringute maksumused aastas. Saadud väärtuste abil leiti eraldi vee 

ja kanalisatsiooni sektori  pikaajalised  investeeringute maksumused iga RKA kohta. 

Direktiivide mõistes oluliste pikaajaliste investeeringute arvutused teostati lähtudes lühiajalise 

programmi direktiivide mõistes oluliste investeeringute osakaalust kogu lühiajalistest 

investeeringutest.  

Selleks, et arvestada vee- ja kanalisatsiooni taristu investeeringute hinnamuutusega, kasutati 

pikaajaliste investeeringute arvutamisel THI-d, mis vastavalt Statistikaameti andmetele on 

10,2% (ajavahemikus juuni 2016 – august 2019). 
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Tallinna linn 

Tallinna linna investeeringuid käsitleti eraldi teistest Eesti linnadest, kuna Tallinn on kõige 

suurema reostuskoormusega ja elanike arvuga Eesti linn, mis vajab Konsultandi hinnangul 

suuri investeeringuid veemajanduses. Tallinna linna ÜVK arengukava käsitleb 2010-2021. 

aasta perioodi ja vajab uuendamist. Konsultandile teadaolevalt on suur osa arengukavas 

käsitletud vajalikest investeeringutest teostamata. Seetõttu on nii lühi- kui ka pikaajaliste 

investeeringute maksumuste kaasajastamiseks kasutatud tarbijahinnaindeksit (THI), mis on 

vastavalt Statistikaameti andmetele 26,7% (ajavahemikus jaanuar 2010 kuni august 2019).  

Eesti veemajandustaristu investeeringute vajadused 

Vastavalt ÜVK arengukavade analüüsile on lühiajaliste investeeringute vajadus 

veemajanduses ca 404 mln eurot, millest ca 190 mln eurot on alla 2000 ie reoveekogumisaladel 

teostatavad investeeringud ja ca 214 mln eurot on üle 2000 ie reoveekogumisaladel teostatavad 

investeeringud. Investeeringute mahule lisanduvad Tallinna linna lühiajalised investeeringud 

ca 124 mln euro ulatuses. 

Direktiivi mõistes olulised lühiajalised investeeringud (joogi- ja reovee sektorites) on ca 363 

mln eurot, millest ca 187 mln eurot on alla 2000 ie RKA-del ja ca 176 mln eurot on üle 2000 

ie RKA-del. Sellele lisanduvad direktiivi mõistes olulised Tallinna linna lühiajalised 

investeeringud ca 71 mln euro ulatuses.  

Lühiajaliste investeeringute vajadus sademeveele on ca 28 mln eurot, millest ca 1,0 mln eurot 

on alla 2000 ie RKA-del ja ca 27 mln eurot on üle 2000 ie RKA-del. Sellele lisanduvad Tallinna 

linna lühiajalised investeeringud sademeveele ca 48 mln euro ulatuses.  

Vastavalt põhivara amortiseeritusele põhineva mudeli arvutustele on kogu pikaajaliste 

investeeringute vajadus (koos THI arvestusega 10,2%) veemajanduses ca 379 mln eurot, ca 

247 mln eurot on alla 2000 ie reoveekogumisaladel teostatavad investeeringud ja ca 131 mln 

eurot on üle 2000 ie reoveekogumisaladel teostatavad investeeringud. Investeeringute mahule 

lisanduvad Tallinna linna pikaajalised investeeringud ca 179 mln euro ulatuses (koos THI 

arvestusega 26,7%). 

Vastavalt direktiivide mõistes oluliste lühiajaliste investeeringute osakaalule kogu lühiajalistest 

investeeringutest (82%) on direktiivide mõistes oluliste pikaajaliste investeeringute vajadus 

kokku ca 311 mln eurot, millest ca 203 mln eurot on alla 2000 ie RKA-del ja ca 108 mln eurot 
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on üle 2000 ie RKA-del. Sellele lisanduvad Tallinna linna pikaajalised investeeringud ca 148 

mln euro ulatuses.  

Kogu Eesti veemajandustaristu direktiivide mõistes oluliste lühiajaliste ja pikaajaliste 

investeeringute vajadus on ca 627 mln eurot, millest ca 390 mln eurot on alla 2000 ie RKA-del 

ja ca 236 mln eurot on üle 2000 ie RKA-del. Sellele lisanduvad Tallinna linna investeeringud 

ca 267 mln euro ulatuses.  

Lühi- ja pikaajaliste investeeringute maksumused kõikide RKA-de ja sektorite lõikes on 

esitatud allolevas Tabelis 1.  
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Tabel 1. Eesti veemajandustaristu investeeringute vajadus lühi- ja pikaajalises 

programmis  

 
Alla 2000 ie 

RKA 

Üle 2000 ie RKA, 

va Tallinn 
Tallinn 

Terve Eesti koos 

Tallinaga 

Veevarustuse lühiajalised 

investeeringud 
61 791 706,37 € 60 414 863,42 € 35 012 450,31 € 157 219 020,10 € 

Reoveekanalisatsiooni 

lühiajalised investeeringud 
125 285 073,92 € 115 426 687,61 € 36 169 023,66 € 276 880 785,19 € 

Direktiivi mõistes olulised 

lühiajalised 

investeeringud 

(Vesi+Kanal) 

187 076 780 € 175 841 551 € 71 181 474 € 434 099 805 € 

Sademevee kanalisatsiooni 

lühiajalised investeeringud  
1 012 533,69 € 26 742 741,80 € 47 769 384,25 € 75 524 659,74 € 

Direktiivi mõistes olulised 

lühiajalised 

investeeringud+sademevesi 

188 089 314 € 202 584 293 € 118 950 858,22 € 509 624 465 € 

Lühiajalised 

investeeringud kokku 
189 608 715 € 214 048 989 € 124 064 691 € 527 722 395 € 

Direktiivi mõistes olulised 

pikaajalised 

investeeringud 

(Vesi+Kanal) 

203 212 583 € 108 141 603 € 147 637 537 € 458 991 723 € 

Pikaajalised investeeringud 

kokku (koos THI 

arvestusega) 

247 039 573,44 € 131 464 574,00 € 179 478 620,79 € 557 982 768,23 € 

Direktiivi mõistes olulised 

lühi- ja pikaajalised 

investeeringud KOKKU 

390 289 363 € 236 213 770 € 266 588 395 € 893 091 528 € 

Lühi-ja pikaajalised 

investeeringud kõik 

KOKKU 

436 648 288 € 345 513 563 € 303 543 311 € 1 085 705 163 € 
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2. Asulareovee puhastamise ning joogivee direktiivide nõutele 

vastavuse ülevaade 

kõikidest Eesti RKA-dest valiti kakskümmend üle 2000 ie ja kakskümmend alla 2000 ie 

reostuskoormusega RKA üle Eesti, mille põhjal tehti üldistus Eesti veemajandustaristu 

vastavusest asulareovee puhastamise ja joogivee direktiivide nõuetele.  

Reoveekogumisalade valimid on esitatud Tabelites 2 ja 3. 

Tabel 2. Uuritavad reoveekogumisalad (üle 2000 ie) 

Nr RKA nimetus RKA kood 

RKA 

koormus 

(ie) 

Maakond KOV 

ÜVKA-s 

kajastatud 

aastad 

1 Keila RKA0370062 13550 Harjumaa Lääne-Harju 

vald 

2019-2030 

2 Laulasmaa RKA0370583 4621 Harjumaa Lääne-Harju 

vald 

2019-2030 

 

3 Paldiski RKA0370021 4855 Harjumaa Lääne-Harju 

vald 

2019-2030 

4 Saue RKA0370011 6770 Harjumaa Saue vald 2018-2029 

5 Kärdla RKA0390077 3844 Hiiumaa Hiiumaa vald 2016-2027 

6 Kohtla-Järve RKA0440101 128016 Ida-Virumaa Toila vald, 

Kohtla vald 

2019-2031 

7 Jõgeva RKA0490150 6166 Jõgevamaa Jõgeva vald 2019-2031 

8 Rakvere RKA0590247 113865 Lääne- 

Virumaa 

Rakvere linn, 

Rakvere vald, 

Vinni vald 

2018-2030 

9 Põlva RKA0650329 30053 Põlvamaa Põlva vald 2019-2030 

10 Räpina RKA0650328 3120 Põlvamaa Räpina vald 2018-2029 

11 Kilingi-Nõmme RKA0670298 2061 Pärnumaa Saarde vald 2019-2030 

12 Märjamaa RKA0700361 4026 Raplamaa Märjamaa 

vald 

2015-2026 

13 Kuressaare RKA0740410 35421 Saaremaa Saaremaa 

vald 

2019-2031 

14 Elva RKA0780454 10033 Tartumaa Nõo vald,  

Elva vald 

2019-2030 

15 Tartu RKA0780420 119290 Tartumaa Kambja vald, 

Tartu vald, 

Luunja vald, 

Tartu linn 

Kambja - 

2019-2031; 

Tartu v -

2019-2031; 

Luunja - 

2018-2029; 

Tartu l -

2016-2027 

16 Otepää RKA0820465 3645 Valgamaa Otepää vald 2018-2030 

17 Tõrva RKA0820486 3122 Valgamaa Tõrva vald 2019-2031 

18 Valga RKA0820487 16048 Valgamaa Valga vald 2018-2029 

19 Võru RKA0860536 19107 Võrumaa Võru linn, 

Võru vald 

2019-2030 

20 Viljandi RKA0840491 18724 Viljandimaa Viljandi vald, 2028-2029, 
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Nr RKA nimetus RKA kood 

RKA 

koormus 

(ie) 

Maakond KOV 

ÜVKA-s 

kajastatud 

aastad 

Viljandi linn 2015-2027 

 

Tabel 3. Uuritavad reoveekogumisalad (alla 2000 ie) 

Nr RKA nimetus RKA kood 

RKA 

koormus 

(ie) 

Maakond KOV 

ÜVKA-s 

kajastatud 

aastad 

1 Vasalemma RKA0370003 1400 Harjumaa Lääne-Harju 

vald 

2019-2030 

2 Raasiku RKA0370022 1400 Harjumaa Raasiku vald 2018-2029 

3 Kuusalu RKA0370042 1500 Harjumaa Kuusalu vald 2016-2027 

4 Rummu RKA0370001 1150 Harjumaa Lääne-Harju 

vald 

2019-2030 

5 Käina RKA0390080 910 Hiiumaa Hiiumaa vald 2015-2026 

6 Toila RKA0440084 1831 Ida-

Virumaa 

Toila vald 2019-2031 

7 Kohtla-Nõmme RKA0440100 1150 Ida-

Virumaa 

Toila vald 2019-2031 

8 Mustvee RKA0490144 1170 Jõgevamaa Mustvee vald 2019-2031 

9 Vinni-Pajusti RKA0590222 1625 Lääne-

Virumaa 

Vinni vald 2019-2031 

10 Kanepi RKA0650338 701 Põlvamaa Kanepi vald 2019-2030 

11 Häädemeeste RKA0670286 855 Pärnumaa Häädemeeste 

vald 

2018-2030 

12 Kehtna RKA0700373 1581 Raplamaa Kehtna vald 2016-2027 

13 Sõmera RKA0740406 1550 Saaremaa Saaremaa 

vald 

2019-2031 

14 Luunja RKA0780444 750 Tartumaa Luunja vald 2018-2029 

15 Kambja RKA0780449 677 Tartumaa Kambja vald 2019-2031 

16 Linna RKA0820461 900 Valgamaa Tõrva vald 2019-2031 

17 Sõmerpalu RKA0860552 400 Võrumaa Võru vald 2019-2030 

18 Väimela RKA0860534 800 Võrumaa Võru vald 2019-2030 

19 Antsla RKA0860565 1820 Võrumaa Antsla vald 2019-2030 

20 Karksi-Nuia RKA0840530 1900 Viljandimaa Mulgi vald 2019-2030 

 

Mõlemat tüüpi reoveekogumisalade valimise põhikriteeriumiks oli võimalikult uue ÜVK 

arengukava olemasolu, mis võimaldas kasutada viimaseid andmeid ning seetõttu saab anda 

täpsema hinnangu investeeringu vajaduste kohta.  

Üle 2000 ie reostuskoormusega RKA valiku puhul oli arvestatud ka sellega, et kõik suuremad 

vee-ettevõtted oleksid kaasatud ja et valim oleks hajutatult üle Eesti.  

Alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisalade valimisse valiti reoveekogumisalad, mille 

reostuskoormus oli maakonniti kõige suurem. Alla 300 ie RKA-d üldjuhul märkimisväärses 
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osas välja ehitamata või investeeringud on suunatud rohkem joogivee rajatiste suunas, mis ei 

iseloomusta Konsultandi hinnangul alla 2000 ie tegelikku olukorda. 

2.1. Asulareovee puhastamise direktiivi nõuded ja sellele vastavus 

Asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele vastamiseks on oluline, et üle 2000 ie 

reostuskoormusega reoveekogumisalade ühiskanalisatsiooni süsteemid oleksid 

rekonstrueeritud, ühiskanalisatsiooni torustike lekete osakaal oleks vähendatud ning 

reoveepuhasti väljavoolu lastav heitvesi vastaks direktiivis sätestatud nõuetele. 

Asulareovee puhastamise direktiivi artikli 3 kohaselt kõik üle 2000 ie reostuskoormusega RKA-

d peavad olema varustatud kogumissüsteemidega. Vaid erandjuhtudel on lubatud kasutada 

kogumismahuteid juhul kui ühiskanalisatsiooni rajamine ei ole otstarbekas. 

Asulareovee puhastamise direktiivi 4 kohaselt, peab 2000-10 000 ie reostuskoormusega RKA-

de asulareovesi läbima enne ärajuhtimist bioloogilise puhastuse (II astme puhastuse). Väljuv 

vesi peab vastama direktiivi Lisa I punkti B asjakohastele nõuetele.  

Asulareovee puhastamise direktiivi artikli 5 kohaselt peab üle 10 000 ie reostuskoormusega 

RKA-delt juhtiv reovesi läbima lisaks süvapuhastuse (peale II astme puhastuse veel 

üldlämmastiku ja üldfosfori ärastamise lisanõue ehk III astme puhastus).  

Asulareovee puhastamise direktiivi artikli 7 kohaselt peab alla 2000 ie reostuskoormusega 

RKA-delt kogumissüsteemidesse sisenevat asulareovett puhastama asjakohaselt. Oluline on, et 

suubla seisund peale puhastatud heitveejuhtimist vastaks asjakohastele kvaliteedieesmärkidele.   

Vastavuse hindamisel on lähtutud põhimõttest, et üle 2000 ie RKA-l peab vähemalt 98% 

tekkivast reoveest olema nõuetekohaselt kokkukogutud ja puhastatud, et RKA lugeda nõuetele 

vastavaks. Käesoleva töö raames hinnati asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele vastavust 

tuginedes:  

- 2017. aasta Keskkonnaagentuuri üle 2000 ie-ga RKA-de asulareovee puhastamise 

direktiivi  nõuetele vastavuse uuringu andmetele; 

- kanalisatsioonisüsteemiga liitunud elanike osakaalule (kasutati 2018. aasta veekasutuse 

aastaaruandeid); 
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- torustike ja reoveepuhastite investeeringute vajadusele. Töö raames analüüsiti valimite 

põhjal, kui suur osakaal torustikest on vajalik rekonstrueerida, et säilitada või saavutada 

RKA vastavust asulareovee puhastamise direktiivi  nõuetele.  

Alla 2000 ie RKA-de asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele vastavust hinnati tuginedes::  

- reoveekogumisalade suublate pinnaveekogumi seisundi andmetele (kasutatud KAUR-i 

pinnaveekogumite seisundi uuringu andmeid 2017. aasta kohta); 

- reoveepuhastitest väljuva heitvee vastavusele vee erikasutusloas toodud tingimustele 

jakvaliteedi näitajatele (kasutati 2018. aasta veekasutuse aastaaruandeid); 

- 2018. ja 2019. aasta Keskkonnaameti suublate konntrollseire andmetele. Andmed olid 

kättesaadavad Sõmera, Toila, Vinni-Pajusti ja Kehtna RKA-de kohta. 

 

 

Üle 2000 ie RKA-de valim 

Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike arvu kohaselt ja vastavalt KAUR-i 2017.a andmetele ei 

vastanud valimis asulareoveedirektiivi nõuetele ainult Laulasmaa RKA. 

Kanalisatsioonisüsteem selles piirkonnas ei ole veel välja ehitatud ja ei ole tõenäoline, et 

enamus reoveekogumisala kinnistud on varustatud kogumismahutitega. Üldistades järeldati, et 

ca 5% üle 2000 ie RKA-dest üle Eesti ei vasta asulareoveedirektiivi nõuetele. Valimis 

olevatel reoveekogumisaladel on keskmiselt ühiskanalisatsiooniga liitunud 85% elanikest; 

ülejäänud ilmselt kasutavad reoveekogumiseks kogumismahuteid. 

Asulareovee direktiivile vastavuse säilitamiseks on vajalik rekonstrueerida valimi keskmiselt 

6% kogu valimi kanalisatsioonitorustiku pikkusest.  

Tallinna linn 

Tallinna linn vastab asulareovee puhastamise direktiivi  nõuetele ühiskanalisatsiooniga liitunud 

elanike osakaalu seisukohalt (üle 98%).  

Olemasoleva kanalisatsioonivõrgustiku pikkus Tallinna linnas 2010. aasta andmetel on 828 625 

m, millest RKA asulareovee puhastamise direktiivi  nõuetele vastavuse säilitamiseks on vajalik 

rekonstrueerida ca  152 580 m (18%). Vastavuse säilitamiseks Tallinna linna 

ühiskanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti arendamiseks on vajalik investeerida ca 36 mln 
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eurot ehk 51 % kogu Tallinna asulareovee puhastamise direktiivi  mõistes oluliste lühiajaliste 

investeeringutest.  

 

Alla 2000 ie RKA-de valim 

Heitveekvaliteedi näitajate kohaselt ei vasta nõuetele Sõmerpalu ja Väimela RKA-d, kus 

suublasse juhitud heitvesi ületab erikasutusloas kehtestatud üldfosfori piirmäära. Sõmerpalu 

puhasti suubla veekogumi (Võhandu jõgi) koondseisund aastal 2017 oli hinnatud halvaks. 

Põhjustajaks on ebaühtlane veerežiim ja varasem reostus, mis mõjutab negatiivselt 

suurselgrootute ja fütobentosi koondhinnangu. Vaatamata sellele, et Väimela RKA suubla 

(Väiso peakraavi) koondseisund oli hinnatud heaks, hindame, et Väimela RKA ei vasta 

asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele, kuna puhastatud heitvesi ei vasta nõuetele. Otsest 

heitveemõju suubla ökoloogilise seisundile ei ole uuritud.  

Lisaks on Kohtla-Nõmme RKA hinnatud nõuetele mitte vastavaks, kuna ühiskanalisatsiooniga 

kaetus piirkonnas on väga väike ning suurem osa investeeringutest on planeeritud 

ühiskanalisatsiooni ja reoveepumplate rajamiseks. Samuti ei ole tõenäoline, et enamus 

reoveekogumisala kinnistud on varustatud kogumismahutitega 

2018. ja 2019. aasta Keskkonnaameti suublate kontrollseire käigus analüüsiti järgmiste suublate 

veekvaliteet enne ja peale heitvee väljalasku: 

Pühajõgi (Toila RVP väjalask), Sõmeru jõgi (Vinni RVP väljalask), Rõue jõgi (Kehtna RVP 

väljalask) ning Kärla jõgi (Sõmera RVP väljalask).  

Selgus, et suublateks olevate pinnaveekogumite keemiline koostis ei ole mõjutatud negatiivselt 

reoveepuhastitelt tulenevast heitveest, kuna heitvesi vastab erikasutusloas sätestatud nõuetele 

kõikide neljade suublate puhul. Valimis olevatel reoveekogumisaladel on keskmiselt 

ühiskanalisatsiooniga liitunud 73% elanikest ja ca 18% kanalisatsioonitorustikest vajab 

rekonstrueerimist. Ülejäänud 27% elanikest ilmselt kasutavad reoveekogumiseks 

kogumismahuteid. Samas võib ca 50% kasutatavatest kogumismahutitest olla amortiseerunud 

ja vajab ümber vahetamist. Täpse reovee kogumismahutite seisundi hindamiseks on vajalik 

teostada lisauuringud, mille käigus peaks kindlaks määrama alla 2000 ie RKA-del reovee 

kogumismahutite lekkimise osakaalud. Käesoleva töö raames koostatud alla 2000 ie RKA-de 

valimi põhjal järeldati, et asulareovee puhastamise direktiivi nõuetele ei vasta ca 15% RKA-sid 

(kolm RKA valimist), kuid tõenäoliselt mittevastavaid RKA-sid Eestis on rohkem 
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amortiseerunud reovee kogumismahutite tõttu. Seega asulareovee direktiivi puhastamise 

nõuetele mittevastavate alla 2000 ie RKA-de osakaal Eestis on vähemalt 15% kuid võib olla 

kuni 30%. 

2.2. Kehtiv joogivee direktiiv ja sellele vastavus 

Joogivee direktiivi eesmärk on kaitsta inimeste tervist olmevee mistahes saastatusest tulenevate 

kahjulike mõjude eest, tagades olmevee tervislikkus ja puhtus. Joogivee direktiiviga 

kehtestatakse joogiveele kvaliteedistandardeid eesmärgiga kaitsta inimeste tervist olmevee 

mistahes saastatusest tulenevate kahjulike mõjude eest. Selleks eesmärgiks kehtivas joogivee 

direktiivis on jälgitavad 48 parameetrit, mis jagunevad kolme kategooriasse:  

• mikrobioloogilised parameetrid, mis hõlmavad peamiselt E. coli ja enterokokkide 

parameetreid; 

• keemilised parameetrid, mis hõlmavad metallid, orgaanilised ühendid, pestitsiidid ja 

desinfitseerimise kõrvalsaadused; 

• indikaatorparameetrid, mis hõlmavad mikrobioloogilisi, keemilisi ja radioloogilisi 

parameetreid. Indikaatorparameetritele mittevastamine näitab, et veevarustusega võib 

olla probleeme, mida tuleks uurida, ning teha selgeks, kas see kujutab endast ohtu 

inimeste tervisele. 

Kehtiva Joogivee direktiivi nõuetele vastavuseks peab RKA territooriumil pakutav 

joogivesi tarbijapunktis vastama kehtiva joogivee direktiivi Lisas I sätestatud 

mikrobioloogilistele ja keemilistele parameetritele. 

Üle 2000 ie RKA-de valim 

Valimis kõik RKA-d vastavad  joogivee direktiivis sätestatud kvaliteedi näitajatele. 

Vastavuse säilitamiseks on vajalik rekonstrueerida ca 6% kogu valimis olevate 

ühisveevärgitorustikest.  

Valimis olevatel reoveekogumisaladel on keskmiselt ühisveevärgiga liitunud 88% elanikest. 

Tallinna linn  

Olemasoleva ühisveevärgi pikkus 2010. aasta andmetel on ca 948 500 m, millest RKA 

direktiivi nõuetele vastavuse säilitamiseks on vajalik rekonstrueerida ca 91 662 m (10 %) 

Direktiivi nõuetele vastavuse säilitamiseks vajalik oluliste investeeringute maht on ca 49% 
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(ca 35 mln eurot) kogu Tallinna direktiivi mõistes oluliste lühiajaliste investeeringutest. 

Tallinna linna elanikud on 100% ühisveevärgi teenusega liitunud. 

 

Alla 2000 ie RKA-de valim  

2018. aasta Terviseameti andmetel ei vastanud valimist joogivesi direktiivis sätestatud 

kvaliteedi näitajatele kahel reoveekogumisaladel (Käina ja Linna) ehk ca 10% kogu valimist1.    

Kokku valimi  ühisveevärgitorustikest vajab rekonstrueerimist keskmiselt ca 21%.  

Valimis olevatel reoveekogumisaladel on keskmiselt ühisveevärgiga liitunud 82% elanikest. 

2.3. Joogivee direktiivi muutmise eelnõu ja sellele vastavus 

Aastal 2018. oli tehtud ettepanek kehtiva joogivee direktiivi (98/83/EL) uuendamiseks. 

Joogivee direktiivi muutmise eelnõu (27. veebr. 2019 nr 6876/1/19 REV 1) kohaselt 

ajakohastatakse veekvaliteedi standardeid, juurutatakse riskipõhist lähenemist veeseirele, 

parandatakse tarbijatele pakutavat teavet vee kvaliteedi ja veeteenuste kohta, uuendatakse 

joogiveega kokkupuutuvate materjalide standardeid ning soodustatakse juurdepääs joogiveele 

inimgruppidele, kellel seda võimalust veel ei ole.  

Allpool käsitletakse olulisemad direktiivi muutmise eelnõus tehtud ettepanekud ning 

hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti veemajandustaristu investeeringute kavale. 

Artikkel 5. Kvaliteedi standardid 

Direktiivi muutmise eelnõu artikli 5 p 1 kohaselt liikmesriigid on kohustatud kehtestama oma 

riikides joogivee kvaliteedi kirjeldavate parameetrite väärtused, mis ei või olla leebemad kui on 

toodud direktiivi muutmise eelnõu Lisa I, Osades A,B, C ja D.   

Allpool Tabelites 4 ja 5 on väljatoodud direktiivi muutmise eelnõus tehtud muudatused 

joogivee kvaliteedi näitajates (Lisa I, Osad A ja B) ning Tabelis 6 - täiendavad parameetrid 

joogivee riskide hindamiseks majapidamistes (Lisa I, Osa D).  

Lisa I, Osa C (Indikaatorparameetrid) ei muudeta. 

 

 
1 2019. aasta andmetel vastab  
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Tabel 4. Lisa I Osa A. Uuendatud mikrobioloogilised parameetrid  

Parameeter Parameetri väärtus 

Escherichia coli (E. coli)  0/100 ml 

Enterokokid 0/100 ml  

Parameeter Parameetri väärtus 

Pudelites või mahutites müügiks pakutavale veele kehtib järgmine  

Escherichia coli (E. coli)  0/250 ml 

Enterokokid 0/250 ml 

Tabel 5. Lisa I Osa B. Uuendatud keemiliste parameetrite tabel 

Parameeter Parameetri väärtus 

kehtiv/muudetud 

Ühik 

Antimon 5,0/20 μg/l 

Boor 1,0/2,4 mg/l 

Seleen 10/30  μg/l 

Lisanduvad parameetrid 

Kloraat1 0,25 mg/l 

Kloriit1 0,25 mg/l 

Haloäädikhapped (HAA5s)2 60 μg/l 

Mikrotsüstiin-LR3  1,0 μg/l 

PFAS-de summa4 0,10  μg/l 

Uraan 30 μg/l 

1 – Parameetri väärtust 0,7 mg/l tuleb kasutada juhul, kui olmevee desinfitseerimiseks kasutatakse destilleerimismeetodit, mille 

tulemusena võib tekkida kloriit ja eriti kloordioksiid. Võimaluse korral, püüdlevad liikmesriigid parameetri madalama väärtuse 

poole, desinfitseerimise tulemuse kahjustamata. Parameetrit mõõdetakse ainult juhul, kui desinfitseerimismeetodit kasutatakse. 

2- Parameetrit mõõdetakse ainult siis, kui olmevee desinfitseerimiseks kasutatakse desinfitseerimismeetodeid, mis võivad 

tekitada haloäädikhappeid (HAA). Määratakse järgmiste viie ainete summat: monokloro-, dikloro- ja trikloroäädikhaped, 

mono- ja dibromoäädikhaped. 

3- Seda parameetrit peab mõõtma ainult juhul, kui veeallika veekogus võivad esineda õitsengud (kui tsüanobakterite rakkude 

tihedus on suurendatud või õitseng võib eeldatavasti tekkida). 

4-  Per- ja polüfluoroalküülsete (PFAS) summa on kõikide per- ja polüfluoroalküülsete ainete summa, mida peetakse olmevee 

jaoks murettekitavaks. Käsitletakse PFAS-ainete alamhulka, mis sisaldab kolme või enama süsinikuaatomiga 

perfluoroalküülfragmenti (st –CnF2n–, n≥3) või kahe või enama süsinikuga perfluoroalküülrühma (st –CnF2nOCmF2m−, n ja 

m≥1).  
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Tabel 6. Lisa I Osa D. Parameetrid joogivee riskihindamiseks majapidamistes 

Parameeter  Parameetri väärtus Ühik  

Legionella5 < 1000 CFU/l 

Plii6 10 μg/l 
5 -Seda parameetrit ei käsitleta inimese tervise tagavaks parameetiks vaid käsitletatakse piirväärtusena, mida võib kasutada 

riski hindamisel ja parandusmeetmete seadmisel. Need meetmed peavad olema teostatud ka väiksemate parameetri väärtuste 

juures juhul kui tegu on nakkustega või haiguspuhangutega. Sellisel juhul peab tuvastama nakkuse allikas ning seda 

põhjustavad liigid.   

6 – eeldatakse, et liikmesriigid peavad rakendama kõik vajalikud meetmed selleks, et saavutada parameetri väärtus, mis ei ületa 

5 μg/l 15-aasta jookusl peale uuendatud direktiivi jõustumist.   

Vastavalt 9.10.2019 koostatud metoodilisele kirjeldusele, antakse käesoleva töö raames 

hinnangu direktiivile vastavusest tuginedes Terviseameti 2018. aasta uuringule, mille kohaselt 

anti veevärgi üldine hinnang analüüsides joogivee mikrobioloogilisi ja keemilisi näitajad ning 

indikaatoreid. Radioloogiliste näitajatega antud uuringus ei arvestatud.  

Seega ei ole käesoleva töö raames joogivee direktiivi muutmise eelnõu artiklile 5 vastavust 

võimalik hinnata, kuna puuduvad vajalikud hindamisalused, ehk analüüsitulemused. Samas on 

muudetud näitajaid, mille kõrgemad kontsentratsioonid ei ole omased Eesti 

põhjaveekomplekside keemilistele koostistele. Seega võib väita, et uue direktiivi kehtima 

hakkamisel ei muutu seni nõuetele vastavad veeteenuse piirkonnad mittevastavaks. 

Artiklid 7-10. Riskipõhiline lähenemine veeseirele 

Artikli 7 p1 kohaselt peavad liikmesriigid tagama riskipõhilist lähenemist veeseirele, mille 

raames tehakse seired eraldi vee- haare, -töötluse, -hoidmise ja -jaotuse jaoks. Vastavalt artikli 

7 p 2,3 ja 4 peab esimene riskipõhilise lähenemisega veeseire olema teostatud mitte hiljem kui 

6 aasta jooksul peale uue direktiivi kehtivuse hakkamist ja peab olema uuendatud hiljemalt iga 

6 aasta tagant. Kusjuures vastavalt artikli 7 p 5, ei kehti eelnevates punktides määratud tähtajad 

juhtudel, kui risk on varem tuvastatud ning parandusmeetmed peavad olema võetud nii kiiresti 

kui võimalik.  

Kirjeldatud ettepanek ei too endaga kaasa märkimisväärse investeeringute suurendamise kuna 

tegevuskava põhineb eelkõige teostatud veeseire tulemustel ja enamus juba praegu olemasoleva 

seire alusel tuvastatud investeeringutest on kajastatud kehtivates ÜVK arengukavades. 

Artikkel 13. Olmevee kättesaadavus 

Vastavalt artikli 13 p 1 liikmesriigid võtavad kasutusele vajalikud meetmed, et parandada või 

säilitada juurdepääsu olmeveele kõigile, eriti liikmesriigides määratud haavatavatele ja tõrjutud 

rühmadele, ning edendada inimtoiduks mõeldud kraanivee kasutamist, valides selleks kõige 

asjakohasemad meetmed, võttes arvesse kohalikke, geograafilisi ja kultuurilisi asjaolusid.  
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Üldiselt põhjavee kvaliteet enamus Eesti piirkondades on  piisavalt hea olmevee saamiseks era 

salv- ja puurkaevudest. Samas artikli 13 p 1 kohaselt, peab joogivesi olema kättesaadav ka 

inimrühmale, kellel puudub võimalus oma puurkaevu rajamiseks (nt tänavatel elavad 

inimesed). Kõige optimaalsem lahendus selle probleemile oleks linna/asularuumite 

varustamine avalike veevõtukohtadega. Käesoleval hetkel Eesti suuremates linnades (nt 

Tallinnas, Tartus, Pärnus jt) on paigaldatud mitmeid avalikke joogiveekraane, kust kõik 

inimesed saavad tasuta kraanivett tarbida. Väiksemates linnades ja asulates suure tõenäosusega 

avalikud veevõtukohad puuduvad. Ühe avaliku joogiveekraani rajamise hinnanguline 

maksumus on ca 5 000 eurot ehk kui planeerida vähemalt üks avalik joogiveekraan 100 asulasse 

oleks investeeringute maksumuse summa ca 500 000 eurot. Kirjeldatud probleemi ei ole Eestis 

piisavalt uuritud, mille tõttu ei ole võimalik täpselt hinnata vajalike investeeringute maksumust 

artikli 13 nõuete täitmiseks. Selleks peab teostama põhjalikuma analüüsi, kus hinnatakse 

täpsemalt joogiveele juurdepääsuta inimeste arvu ka väiksemates Eesti asulates ja määratakse 

avaliku veevõtukraani vajadust.   

Lisaks sellele peaks hindama ka joogiveekvaliteedi ja avalike veevõtukohtade vajadust Eesti 

riskipiirkondades, milleks on nõrgalt kaitstud põhjaveega põllumajanduspiirkonnad. Sealne 

põhjavesi ei vasta joogivee kvaliteedi nõuetele ülemise põhjaveekihi reostuse tõttu. 

Investeeringute planeerimiseks on vajalik riiklikul tasemel läbi viia era joogiveekaevude 

suuremamahuline seire ja investeeringu kava koostamine. 

3. Võimalike riiklike rahastamisallikate tuvastamine 

Veemajandustaristu tarbeks vajalike investeeringute teostamiseks on võimalik taotleda toetust 

SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), kui taristu omanikul ei ole investeeringute 

teostamiseks piisavalt vahendeid. Peamisteks rahastusallikateks on Ühtekuuluvusfond (ÜF) 

(üle 2000 ie RKA projektide puhul) ja Keskkonnaprogramm (KP) (alla 2000 ie RKA projektide 

puhul).  

Täiendavalt analüüsiti ÜF programmi ja KP programmi rahastusotsuseid ning arvutati välja 

keskmine toetusemäär mõlema rahastusallika lõikes. ÜF programmi toetusi arvestati perioodil 

2014-2020 ning KP programmi toetusi arvestati 2018-2019. aasta lõikes. Toetusemäära 

arvutamisel kasutati SA KIK andmebaasi, millest on tuletatud tuleviku toetusemäär, arvutamaks 

vajaliku riigiabi suurust.  
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Kokku on ÜF programmist 2014-2020 perioodil toetatud  kuni 24 veemajandusprojekti ning 

nende keskmine toetusemäär on 76,6%. Keskkonnaprogrammist on alates 2018. aastast toetatud 

kuni 58 veemajandusprojekti ning nende keskmine toetusemäär on 73,3%. Kokkuvõtlik tabel 

toetatud projektide mahtudest on toodud allpool (Tabel 7).  

Tabel 7. ÜF ja KP toetuse määrad  

 Kogu maksumus Toetatud summa 

ÜF (2014-2020) 117 689 806,97 € 94 411 970,29 € 

KP (2018-2019) 31 551 996,72 € 23 138 418,65 € 

Kokku 149 241 803,69 € 117 550 388,94 € 

 

Eesti RKA-de kokku lühiajaliste ja pikaajaliste investeeringute vajadus on ca 1,1 mld eurot, 

millest üle 2000 ie RKA-de investeeringud on kokku ca 649 mln eurot (sh Tallinn ca 304 mln) 

ja alla 2000 ie RKA-de investeeringud on ca 437 mln eurot. Arvestades keskmisi  ÜF ja KP 

toetusemäärasid (eeldades, et Tallinn toetust ei vaja), on tõenäoliselt vajalik riigiabi RKA 

nõuetele vastavuse viimiseks või vastavuse säilitamiseks üle 2000 ie RKA-del ca 264 mln eurot 

ja alla 2000 ie RKA-del ca 320 mln eurot. 

Lisaks on võimalik taotleda veemajandustaristu toetust ka Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ametist (PRIA), Horisont 2020 programmist ja Põhjamaade 

Keskkonnainvesteeringute Korporatsioonist (NEFCO).  

 

Alljärgnevalt on kirjeldatud erinevaid toetusmeetmeid: 

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) meetmed: 

• Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus. 

Üheks toetuse eesmärgiks on arendada mahepõllumajandust ning säilitada ja parandada 

mullaviljakust ja veekvaliteeti. Oluline on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee 

hea seisund ning tagada nõuetele vastav joogivesi. 

Toetuse allikaks on EARDF (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond). 

• Leader-meetme projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3). Toetatavate 

tegevuste hulka kuuluvad veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, 

elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side 

juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete 
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ostmine, paigaldamine ja vastava võrguga liitumine (taristuinvesteering). Oluline on 

säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav 

joogivesi. Reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate 

kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja 

reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. Toetuse 

andmise eesmärk on tagada enam kui 2000 inimest teenindavates veevärkides 

kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning reovee kogumine ja puhastamine. 

2014-2020 programmperioodiks kavandatud eelarve LEADER projektitoetustele on 88,3 

miljonit, sh 1,3 miljonit eurot koostööprojektideks. Toetuse allikad on EAFRD ja Eesti 

riigieelarve.  

Horizont 2020 meetmed: 

• Future and Energing Technologies. Toetatakse teadus- ja arendustegevust ja innovaatiliste 

tehnoloogiate/analüüsimetoodikate arendamist põhimõtteliselt kõigis keskkonnaga seotud 

valdkondades. Programmi raames on tulevikutehnoloogiate meetmetele eraldatud esialgne 

eelarve 2 696 miljonit eurot. Toetuse allikaks on „Horisont 2020”.  

NEFCO MEETMED: 

• Baltic Sea Action Plan Fund. Reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate 

kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivatele nõuetele ja 

reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. Fondi kapital on 

11 miljonit eurot, millest 2 miljonit annab Soome ja 9 miljonit eurot Rootsi. 

Lisaks on rahvusvahelised/piiriülesed programmid nagu Euroopa territoriaalse koostöö 

programm (Interreg). Programmid jagunevad piiriülese koostöö (Eesti-Läti, Eesti-Vene, Kesk-

Läänemere), piirkondadevahelise koostöö (INTERACT III, Interreg Euroopa, ESPON 2020 ja 

URBACT III) ning riikidevahelise koostöö (Läänemere piirkonna) programmideks. 

Programmid puutuvad muuhulgas looduskeskkonna säilitamist ja looduskaitselise infra 

arendamist, Läänemere hea keskkonnaseisundi saavutamist ja säilitamist, kaitsealuste liikide 

ning elupaikade säilitamist ja taastamist. Toetuse allikaks on enamuses ERDF.  
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Kokkuvõte 

Investeeringud  

Käesoleva töö tulemusena selgus, et järgmisel 12 aastasel perioodil peab investeerima kokku 

Eesti riigi veemajanduse infrastruktuuri ca 1,1 mld eurot. Selleks, et säilitada RKA-de 

asulareovee- ja joogivee direktiivide nõuetele vastavust ning viia vastavusse need RKA-d, mis 

käesoleval hetkel veel ei vasta, on vajalik investeerida ca 893 mln eurot, millest ca 434 mln 

eurot on lühiajalise perioodi (4 aastat) ja ca 459 mln pikaajalise perioodi (5-12 aasta) 

investeeringute vajadus. Direktiivi mõiste oluliste investeeringute jaotus alla ja üle 2000 ie 

RKA-del on esitatud Tabelis 8.   

Tabel 8. Direktiivi mõistes olulised lühiajalised investeeringud sektorite lõikes ning 

direktiivi mõistes olulised pikaajalised investeeringud 

 Alla 2000 ie 

RKA 

Üle 2000 ie RKA Tallinn Terve Eesti 

Veevarustus  61 791 706 € 60 414 863 € 35 012 450 € 157 219 020 € 

Kanalisatsioon 125 285 074 € 115 426 688 € 36 169 024 € 276 880 785 € 

Lühiajalised 

(kuni 4 aastat) 

187 076 780 € 175 841 551 € 71 181 474 € 434 099 805 € 

Pikaajalised (5-

12 aastat) 

203 212 583 € 108 141 603 € 147 637 537 € 458 991 723 € 

Kokku (12 

aastat) 

390 289 363 € 283 983 155 € 218 819 010 € 893 091 528 € 

 

Direktiivide mõistes oluliste investeeringute osakaalud on 64% kanalisatsiooni- ning 36% 

veevarustuse sektoris (Tabel 9). 

Tabel 9. Eesti lühiajaliste direktiivi mõistes oluliste investeeringute maksumused ja 

osakaalud sektorite lõikes  

 Kanalisatsioonisüsteemide 

investeeringud; 

maksumus/osakaal 

Veevarustuse 

investeeringud; 

maksumus/osakaal 

Kogu direktiivi mõistes 

olulised investeeringud; 

maksumus/osakaal 

Terve 

Eesti 

276 880 785 € 

/ 64% 

157 219 020 € 

/36% 

434 099 805 € 

/100% 
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Asulareovee puhastamise direktiivile vastavus 

Valimite põhjal tehtud üldistuse tulemusena selgus, et asulareovee puhastamise direktiivi 

nõuetele ei vasta üle 2000 ie RKA-dest  5%  (3 reoveekogumisala) ja alla 2000 ie RKA-dest 

15% (ca 78 reoveekogumisala).  

Üle 2000 ie RKA-del on lühiajalisel perioodil vajalik rekonstrueerida keskmiselt ca 6% 

olemasolevatest kanalisatsioonitorustikest ja investeerida kokku reoveerajatiste (sh 

reoveepuhastitele) arendamiseks keskmiselt ca 115 mln eurot ehk ca 66% kogu üle 2000 ie 

RKA-de direktiivi mõistes olulistest investeeringutest (Tabel 9).  

Alla 2000 ie RKA-del on planeeritud rekonstrueerida 18% kanalisatsioonitorustikest ja 

investeeringuvajadus moodustab ca 125 mln eurot ehk 67% kogu alla 2000 ie RKA-de 

asulareovee puhastamise direktiivi  mõistes olulistest investeeringutest.  

Tallinna linna asulareoveedirektiivi nõuetele vastavuse säilitamiseks on vajalik 

rekonstrueerida ca 18% kanalisatsioonitorustikest; reoveerajatiste investeeringu vajadus 

moodustab ca 36 mln eurot ehk 51% kogu direktiivide mõistes olulistest investeeringutest.  

Joogiveedirektiivile vastavus 

Valimite põhjal tehtud üldistuse tulemusena selgus, et joogiveedirektiivi nõuetele vastavad 

kõik üle 2000 ie RKA-dest  ja alla 2000 ie RKA-dest ei vasta ca 10% (52 tk). 

Üle 2000 ie RKA-del on planeeritud rekonstrueerida ca 6% veetorustikest ja investeeringute 

vajadus moodustab ca 60 mln eurot ehk 34% kogu üle 2000 RKA-de direktiivide mõistes 

olulistest investeeringutest. 

Alla 2000 ie RKA-del on planeeritud rekonstrueerida ca 21% veetorustikest ja investeeringute 

vajadus moodustab ca 62 mln eurot ehk 33% kogu alla 2000 RKA-de direktiivide mõistes 

olulistest investeeringutest. 

Tallinna linna joogiveedirektiivi nõuetele vastavuse säilitamiseks on vajalik rekonstrueerida 

ca 10% torustike; ühisveevärgiveerajatiste direktiivi mõistes oluliste investeeringute vajadus 

moodustab ca 35 mln eurot ehk 49% kogu Tallinna direktiivi mõistes olulistest 

investeeringutest. 



Veemajandustaristu investeeringute kava  

 

22 

Direktiivi muutmise eelnõus väljatoodud ettepanekud ei too endaga kaasa märkimisväärseid 

muutusi Eesti veemajandustaristu investeeringute kavas.  

Riigiabi saamiseks on võimalik taotleda raha erinevatest keskkonnaprogrammidest (nt PRIA, 

Horizont 2020 ja NEFCO), kuid põhilised võimalikud rahastamisallikad on Ühtekuuluvusfond 

(ÜF) ja Keskkonnaprogramm (KP). Keskmine toetusemäär ÜF ja KP programmidel 2014-2020 

perioodil on vastavalt 76,6%  ja 73,3%. 

 


